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El Radio Critico es precisamente la medida del radio de un
aislante en el que la transferencia de calor es máxima o la
resistencia del flujo de calor es muy baja, por lo que al
colocar un material aislante se debe verificar que el radio
externo de este sea mayor al radio critico o que el radio
critico sea menor al radio del diámetro exterior . (para que
trabaje como un aislante)

El radio critico depende de la conductividad térmica del
material aislante y del coeficiente de transferencia de
calor (h).
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Las pérdidas de energía disminuyen con un aumento del
espesor de aislamiento.
El aumento de espesor de aislamiento supone incremento
de la inversión para su compra e instalación.
El costo total será para cada espesor de aislamiento , el
resultado de los valores de ambas curvas.
El costo total será mínimo para un espesor determinado,
llamado espesor óptimo económico.
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Gráfico que determina el espesor óptimo  del 
aislante.


